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IT - IMPOSTAZIONE RITARDO ALLO STOP IN MANCANZA DI FLUSSO

EN - SETTING STOP DELAY IN CASE OF NO FLOW )

F - CONFIGURATION ARRET TEMPORISE EN L'ABSENCE DE DEBIT

AR - 35 25a 5 000 die (il vie Al s

DE - VERZOGERTE EINSTELLUNG BEI ANHALTEN WEGEN
FLUSSMANGEL

RU - 00000000000000000I000000000I000000000000000000000

PT - CONFIGURAGAO DO ATRASO DE PARAGEM NA FALTA DE FLUXO

SRB - POSTAVKA KASNJENJA ZAUSTAVLJANJA U SLUCAJU DA NEMA

PROTOKA

CZ - NASTAVENI ZPOZDENI PRI ZASTAVENI PRI NEDOSTATKU PRUTOKU

RO - SETAREATNTARIZ[ERII LA OPRIRE IN LIPSA FLUXULUI

PL - USTAWIENIE OPOZNIENIA ZATRZYMANIA W PRZYPADKU BRAKU
PRZEPLYWU

GR- ,y b u, app ayu p u aa u ay p

UA - 000000000000I0000000010000000000100000000000000000

(6 CONFIGURACION DEL RETARDO DE PARADA POR FALTA DE FLUJO

SI - NASTAVITEV ZAMIKA NA ZAUSTAVITEV, CE NI PRETOKA

BG - 00000000000I000000000000100001000I000000000000100000

10 sec. (DEFAULT)

30 sec.

@ ©
e ©

60 sec.

120 sec.

IT - IMPOSTAZIONE AVVIAMENTI TEMPORIZZATI

EN - TIMED START SETTING i

F - CONFIGURATION DEMARRAGES TEMPORISES

AR - <85 500l Jadidll eay cillee o

DE - EINSTELLUNG TIMERGESTEUERTE STARTS

RU - 000000000I000000000000000

PT - CONFIGURAGAO DOS ARRANQUES TEMPORIZADOS
SRB - POSTAVKE POKRETANJA U ODREDENO VREME
CZ - NASTAVENI CASOVYCH SPOUSTENI

RO - SETARE PORNIRI TEMPORIZATE

PL - USTAWIANIE URUCHAMIANIA CZASOWEGO

GR- ,yb y a u ypa

UA - 000000000000I000000010000000

(6 CONFIGURACION ARRANQUES TEMPORIZADOS

Sl - NASTAVITEV CASOVNO DOLOCENIH ZAGONOV

BG - 0000000000I00000000000001000000000000

)
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F - CONFIGURATION ARRET TEMPORISE EN L'ABSENCE DE DEBIT

AR - 55 25a 5 000 die il vie HAl) s

DE - VERZOGERTE EINSTELLUNG BEI ANHALTEN WEGEN
FLUSSMANGEL

RU - 0000000000000000000000000000I000000000000000000000

PT - CONFIGURAGAO DO ATRASO DE PARAGEM NA FALTA DE FLUXO

SRB - POSTAVKA KASNJENJA ZAUSTAVLJANJA U SLUCAJU DA NEMA

PROTOKA

CZ - NASTAVEN| ZPOZDENI PRI ZASTAVENI PRI NEDOSTATKU PRUTOKU

RO - SETAREA INTARZIERII LA OPRIRE IN LIPSA FLUXULUI

PL - USTAWIENIE OPOZNIENIA ZATRZYMANIA W PRZYPADKU BRAKU

PRZEPLYWU
GR- ,ypb u, dpp ayu p o au o ay
UA - 000000000000I0000000010000000000100000000000000000

(6 CONFIGURACION DEL RETARDO DE PARADA POR FALTA DE FLUJO
Sl - NASTAVITEV ZAMIKA NA ZAUSTAVITEV, CE NI PRETOKA
BG - 00000000I00I00000000I00I0000I000I00000000010000000

IT - IMPOSTAZIONE AVVIAMENTI TEMPORIZZATI

EN - TIMED START SETTING i

F - CONFIGURATION DEMARRAGES TEMPORISES

AR - < gl saoaal) Qi) eay Gllee Jans

DE - EINSTELLUNG TIMERGESTEUERTE STARTS

RU - 000000000I000000000000000

PT - CONFIGURAGAO DOS ARRANQUES TEMPORIZADOS
SRB - POSTAVKE POKRETANJA U ODREDENO VREME
CZ - NASTAVEN|I CASOVYCH SPOUSTENI

RO - SETARE PORNIRI TEMPORIZATE

PL - USTAWIANIE URUCHAMIANIA CZASOWEGO

GR- .y b y a U ypa

UA - 000000000000000000010000000

(6 CONFIGURACION ARRANQUES TEMPORIZADOS

8l - NASTAVITEV CASOVNO DOLOCENIH ZAGONOV

BG - 0000000000I00000000000001000000000000
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